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Hur stor ar energieffektiviserings-
potentialen | era fastigheter?

A < 10%?
A < 20%?
A < 30%?
A < 40%?
A < 50%?
A >50%"?
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Varfor tror ni det?

A Energideklarerat

i Med atgarder?
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Ett iInstrument for att

V' Spara enerqgi

V' Spara pengar

V' Spara miljon

V' Skapa en bild av byggnadsbestandet

Bygger pa ett EG-direktiv i syfte pa att gora vare
byggnader mer energieffektiva
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Varfor tror ni det?

A Energideklarerat

i Med atgarder?
A Annan kartlaggning
A En vanlig potential
A Stammer den?

A Var beddmning kan paverkas
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Figur 13: Slutlig energianvandning inom sektorn bostader och service m.m.
1970-2006
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Energi for uppvarmning ar 2003 per byggar
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== Exkl. omvandlings- och distributionsférluster

Nya byggregler, sédra klimatzonen

Nya byggregler, norra klimatzonen
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Energi for uppvarmning ar 2003 per byggar
Flerbostadshus
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25 ar av energieffektivisering i en
bostadsrattsforening
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Bebo projekt

www.bebostad.se

A Orrholmen 255
till 120 kWh/m2.

A Brogéarden

216 till 92 kWh/m2.
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Brogarden Alingsashem, after renovation

50 cm insulation in the attic
U-value ca 0,12 W/m2,K

T [

s
5

Individual Heat exchanger T y 25 cm insulation in walls
for ventilation, £ = 0, 85 e e A U=0,15
0,5 ach i: = New cheramic fasade
ST '
< S =¢F OPasswivnedows 0
B L O i * U=0,85
Added 10 cm insulation on ¢ <
And below balcony floor %_m o et Entrance doors:
e b
I i c 34|
Airtightness: [ 'g' s = S
0,5 ach at 50 Pa . - o 777
e < > o Cellar 1 insulation:
4 a 10cm

r r o ]5[ | ) U=0,3

.
RNk <

Energy Performance : Space Heating: 27 (115)
(kWh/ m2, year) Domestic hot water: 25 (42)

Electricity, household and common: 40 (69)
Summary: 92 (216)
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Képt energi kWh/m“/ar (Boa)
Langa Raden byggar 1973, Apollofjanien byggar 2004, Oxtorget ar 2006
Jans Ols byggar 2000, Lindas byggér 2001
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Langa raden Apollofjiarilen  Cxtorget Jans Ols Lindas
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Energi for uppvarmning ar 2003 per byggar
Lokaler
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Pennfaktaren, Stockholm 14.000 m2 BTA

Byggd 1977

200
KWh/(m2g, &r)
100

El

Varme

Fore Efter

Hudkliniken, Sahlgrenska, Goteborg

10.610 m2 BTA
Byggd 1960
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